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1 Konstrukcjal
DY10 mm’ metalowa
Punkt PE 4— windy.
rozdzielnicy PE i
UZIOM FUNDAMENTOWY
R<30 ohm

SCHEMAT POLACZENIA WYROWNAWCZEGO MIEJSCOWEGO

istniejaca RG, wymieni¢ na RW-3x18p.
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S 313C 16A

NYM-J-8x2,5 mm2

Maszynownia windy P.=2,2kW .
Dostarczy wykonawca

System ochrony od porazen:

Szybkie wytaczenie zasilanie.
W uktadzie sieciowym TN-S.

19-400 Olecko ul. Sktadowa 7 m 1.

FIRMA USLUGOWO PROJEKTOWA "Leszczynski"

TEMAT : Projekt dobudowy windy.
ADRES : 19-400 Olecko, ul...Goldapska 23.
INWESTOR : Powiatowe Centrum pomocy rodzinie w Olecku

DATA:

' Pasdziernik 2010r.

TRESC RYSUNKU : Schemat zasilania i zabezpieczen Skala

PROJEKTANT : PODFIS: BRANZA:

Bogdan Gniedziejko Elektryczna
Nr rysunku :

E-1.
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